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1. ANTECEDENTS 
1.1. Autoconsum compartit i comunitats energètiques 
La publicació del RD 244/2019 obre la possibilitat a realitzar instal·lacions d’autoconsum compartit. 

Gràcies a l’actual marc normatiu es pot començar a treballar en la creació de comunitats energètiques, 

concepte sobre el qual insisteixen especialment les directives europees en l’àmbit de l’energia. 

El concepte de comunitat energètica va íntimament lligat amb d’altres com la figura del “prosumer”, 

l’agregació de demanda i la flexibilitat de demanda, ja que dota de força al conjunt per a donar sentit 

als elements que han de permetre en el futur la penetració massiva d’energies renovables. 

Si bé és cert que el concepte de comunitat energètica és obert cal tenir present que la seva implantació 

portada a la realitat implica tenir en consideració l’àmbit on s’implantarà aquesta comunitat.  

En la present proposta farem referència a l’impuls de la generació fotovoltaica per a l’autoconsum 

compartit i per a comunitats energètiques en l’àmbit empresarial, concretament en un polígon 

industrial. 

1.2. Normativa 
El RD 244/2019  estableix les condicions per l’autoconsum fotovoltaic. Aquest RD completa el marc 

regulador del RD 15/2018 de mesures urgents per a la transició energètica en el que s’elimina una sèrie 

de barreres reguladores que  dificultaven la implantació de l’autoconsum. 

Respecte a la normativa d’aplicació per comunitats energètiques, cal destacar que només es 

mencionen al RD 23/2020. En concret a l’article 4, on s’afegeix un subapartat a l’article tres: 

Las comunidades de energías renovables, que son entidades jurídicas basadas en la participación 

abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados 

en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades 

jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o 

autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios 

medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, 

en lugar de ganancias financieras. 

Per tant, està pendent el desenvolupament complet de les comunitats energètiques tal com demostra 

la consulta pública prèvia oberta pel Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico a 

finals del 2020. 

Tot i això, s’ha agafat com a base el que s’han considerat com a elements claus de la normativa vigent: 

• La comunitat energètica ha de tenir un òrgan de govern local, podent ser aquest una 

autoritat local. 

• Ha de tenir una participació oberta i voluntària. 

• El benefici ha de ser local i ha de prioritzar el benefici als seus membres i no el benefici 

financer de la comunitat en si. 

Mitjançant el RD 20/2022, de 27 de desembre, s’incrementa la distància permesa en aquells casos 

d’autoconsum compartit a través de xarxa fins als actuals 2 km. 

El 20 d’abril de 2023 es publica un esborrany anomenat: Proyecto de real decreto por el que se 

desarrollan las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de 
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energía que en el moment de la redacció d’aquest document no s’havia convertit en RD i que, per tant, 

no s’ha tingut en compte en el present estudi. 

El RD 5/2023, de 28 de juny, ha transposat a l'ordenament intern, concretament en l'art. 6.1 subjectes 

de la Llei del Sector Elèctric (LSE), la definició de Comunitats Ciutadanes d'Energia (CCE). També ha 

transposat, mitjançant una còpia de les respectives directives en els nous articles 12 bis i 12 ter de la 

LSE, les funcions i activitats pròpies de les Comunitats d'Energies Renovables (CER) i de les CCE. No 

obstant això, cal destacar que aquesta norma, més enllà d'aquesta transposició formal d'aspectes que 

requerien una norma amb rang legal, no introdueix canvis significatius a escala material. 

1.3. Consideracions importants sobre les ambigüitats legals 
El RD 244/2019 és una porta oberta a la creació d’un nou paradigma dintre de la generació en energies 

renovables. És una bona oportunitat, però també ha obert diversos interrogants. A continuació 

anomenem el principals, conjuntament amb les interpretacions comunes en el sector que hem tingut 

en compte en la preparació del present estudi: 

• Límit de potència de les instal·lacions. No queda indicada de manera clara la potència 

màxima que pot tenir una instal·lació d’autoconsum compartit. En una interpretació 

estricta de l’ITC BT40 en principi una instal·lació de generació associada a un consum en 

baixa que aboqui energia a xarxa està limitada a 100 kW de potència nominal (suma de 

potència d’inversors) però donat que la connexió es fa aigües amunt del comptador es 

podria interpretar que s’està lliure d’aquesta restricció.  

• En l’àmbit econòmic en principi per l’energia autoconsumida no es paguen termes 

regulats, és a dir, l’estalvi generat és sobre el total de terme d’energia de la factura. 

Tanmateix, en la publicació de proposta de peatges per part de la CNMC, tot i que el peatge 

per autoconsum compartit en baixa tensió és 0 per a mitja tensió no. Cal indicar que a 

partir de finals de l’any 2021, amb la publicació del RD 29/2021 es permet l’autoconsum 

compartit a través de la xarxa a les instal·lacions connectades a mitja i alta tensió. 

1.4. El polígon Can Petit 
El polígon de Can Petit, està ubicat al nord del municipi de Terrassa, té una superfície de 354.203 m² i 

alberga l’activitat d’aproximadament 184 empreses. 
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Imatge 1. Ubicació del polígon Can Petit al municipi de Terrassa. 

 

 
Imatge 2. El polígon Can Petit. 

 

Pel que fa a les possibilitats de desenvolupament d’acords per a l’aprofitament de l’autoconsum 

compartit o per a la creació de comunitats energètiques al polígon Can Petit, s’han de tenir en compte 

les següents consideracions: 

• Segons la normativa actual, cal que els subministraments estiguin a menys de 2 km per a 

poder compartir l’energia. Aquesta limitació impediria inicialment compartir energia entre 

empreses situades a més d’aquesta distància, però, no es descarten futurs canvis 

normatius que ampliïn aquesta limitació. 

POLIGON 

CAN PETIT  
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• Existeixen naus que presenten avui en dia instal·lacions fotovoltaiques. Aquestes 

instal·lacions es podrien legalitzar en la modalitat d’autoconsum col·lectiu en cas de voler 

participar en el present projecte. 

• Existeixen terrenys no edificats lliures al voltant del polígon, interessant per estratègies 

comunitàries complementàries, com la instal·lació de petites hortes solars. 

• Al voltant del polígon se situen altres polígons, zones residencials, edificis públics i edificis 

no industrials, que podrien aprofitar els excedents de la generació de les instal·lacions 

fotovoltaiques sobre les cobertes industrials del polígon, i incrementar l’energia 

autoconsumida. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI 
A continuació es presenta la memòria de resultats de l’estudi realitzat: 

2.1. Objectius i abast 
Els principals objectius inicials marcats en el present projecte són: 

• Fer una diagnosi inicial de potencial de producció i encaix amb consums. 

• Identificar les cobertes potencials per a instal·lació de FV, potencial de producció,... 

• Identificar models de comunitat/compartició d’energia possibles.  

• Indicar els passos a seguir per tal de constituir la comunitat energètica o per portar a terme 

un autoconsum compartit, incloure el rol de l’Ajuntament.   

2.2.  Empreses interessades en el projecte 
Durant els mesos de novembre de 2022 a maig de 2023, l’ajuntament s’ha encarregat de la recopilació 

d’informació de les empreses interessades en el projecte.  

Finalment, s’han interessat 16 empreses a participar en l’estudi, dels quals només 10 es troben 

ubicades físicament al polígon de Can Petit i de les 6 restants, 4 estan a una distància de més de 2 km 

del polígon pel qual han quedat descartades del projecte (vegeu punt 2.3.) 

 
Taula 1. Industrials interessats a l’estudi1. 

En referència  a la informació rebuda dels diferents interessats, encara que inicialment  es volia 

treballar amb dades horàries reals a través de l’eina DATADIS, l’ajuntament no ha pogut gestionar amb 

els clients aquest accés i finalment, s’ha hagut de treballar amb dades de consums mensuals obtinguts 

a partir dels CUPS recopilats.  

Les corbes de càrrega dels diferents interessats han estat estimades en funció dels consums per 

períodes registrats en cada cas. 

2.3.  Empreses descartades per al projecte 
Al voltant del polígon s’han interessat industrials dels quals s’han descartat aquells ubicats a més de 2 

km de distància i que, per tant, no podrien compartir energia segons indica l’actual normativa que 

regula l’autoconsum compartit.  En la següent imatge es pot veure com la distància al polígon 

d’aquestes empreses és superior als 2 km establerts: 

 
1 Per protecció de dades mantenim aquesta informació oculta. L’ajuntament tindrà la taula original amb les dades 
corresponents. Els diferents industrials estudiats apareixen al present estudi identificats amb un numero identificatiu. 

Nom Empresa

1 xxxxxx

2 xxxxxx

3 xxxxxx

4 xxxxxx

5 xxxxxx

6 xxxxxx

7 xxxxxx

8 xxxxxx

9 xxxxxx

10 xxxxxx

11 xxxxxx

12 xxxxxx

13 xxxxxx

14 xxxxxx

15 xxxxxx

16 xxxxxx
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Imatge 3. Ubicació industrials descartats al municipi de Terrassa. 

 

  

2 km  

16 

5 

14 

13 
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3. ESTUDI GLOBAL DEL POTENCIAL DE GENERACIÓ I 
AUTOCONSUM  
3.1. Potencial de generació fotovoltaica al polígon Can Petit 
Per tal de fer una estimació del potencial de generació del polígon de Can Petit a partir de la tecnologia 

fotovoltaica, s’ha fet un estudi tenint en compte ubicació, orientació, i elements a la totalitat de les 

cobertes.  

A partir d’aquest estudi, s’ha obtingut un ràtio de potència fotovoltaica respecte a superfície de 

polígon, que servirà de referència per a estimar el potencial FV d’altres polígons.  

3.2.1. Estudi de generació al polígon Can Petit 
Mitjançant el programari Autocad (CAD), i les imatges de satèl·lit obtingudes del Google Maps, s’ha 

realitzat la implantació de mòduls fotovoltaics al conjunt de les cobertes del polígon. S’han tingut en 

compte les orientacions i inclinacions de les cobertes, així com els elements més significatius presents 

a aquestes.  

 
Imatge 4. Distribució d’àrees per a l’estudi. 

S'ha dividit la superfície total del polígon en 5 grans àrees  marcades per colors a la imatge superior 

per a agilitzar l'estudi i alhora agrupar les dades de potencial fotovoltaic. Els resultats obtinguts han 

sigut: 

 
Taula 2. Potencia pic estimada a les diferents àrees d’estudi. 

Quant al mòdul utilitzat, s'ha triat un model estàndard de 455 W, de dimensions 2,15m x 1,05m. 

A continuació, es mostren les captures del CAD on s'han implementat les diferents cobertes, separat 

per les zones prèviament definides. Els números escrits corresponen al recompte de mòduls per 

coberta. 

 

  

Ubicació Àrea 
Nº mòduls 

estimats

Potencia pic 

estimada (kWp)

Poligon Can Petit Verda 4603 2094 kWp

Poligon Can Petit Rosa 11947 5436 kWp

Poligon Can Petit Vermella 4846 2205 kWp

Poligon Can Petit Groga 1978 900 kWp

Poligon Can Petit Blava 1805 821 kWp

TOTAL Poligòn 25179 11456 kWp
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- Àrea Verda -> 4.603 mòduls – 2.094 kWp 

 

 

- Àrea Rosa -> 11.947 mòduls – 5.436 kWp 

 

- Àrea Vermella -> 4.846 mòduls – 2.205 kWp 

 

 

- Àrea Groga -> 1.978 mòduls – 900 kWp 

 

 

- Àrea Blava -> 1.805 mòduls – 821 kWp 

 

 

 

 

Imatge 5. Estudi FV a les cobertes del polígon industrial. 

Els resultats totals obtinguts han sigut: 

 
Taula 3. Resum resultats estudi polígon Can Petit. 

Nº Mòduls 25179 Mòduls

Potencia mòdul 455 Wp

Potencial total cobertes 11456 kWp

Estudio Poligon Can Petit
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A partir d’aquesta potència a instal·lar i aplicant un ràtio mitjana de generació anual de 1350 

kWh/kWp, el potencial de generació anual total del conjunt de cobertes seria de 15,5 GWh.  

La superfície total del polígon industrial Can Petit és de 354.203 m2, el que ens dona un ràtio de 

potència a instal·lar per m2 de superfície de polígon és de 0,032 kWp/m2. 

 

3.2. Consum elèctric als polígons industrials del municipi de Terrassa 
La distribució dels polígons industrials al municipi de Terrassa, ho podem veure a la següent imatge: 

 
Imatge 6. Distribució de les superfícies industrials al municipi de Terrassa2. 

Les superfícies industrials al municipi de Terrassa corresponen a:  

 
Taula 4. Distribució de les superfícies industrials al municipi de Terrassa3. 

 
2 Font: https://opendata.terrassa.cat/es/dataset/mapa-dels-poligons-industrials/resource/c6d213c3-888f-44a7-baa3-67b2a6aa635e 
3 Font: https://opendata.terrassa.cat/es/dataset/mapa-dels-poligons-industrials/resource/c6d213c3-888f-44a7-baa3-67b2a6aa635e 

POLÌGON
SUPERFICIE 

(m2)
% SUP

FRANJA NORD 267.897          4%

CAN PETIT 354.203          6%

PI PUIGBARRAL 208.295          3%

	PI LA GR�PIA 84.584             1%

PI CAN GORGS 158.863          3%

SECTOR MONTSERRAT 136.955          2%

	PI CAN FARCAN 153.857          3%

PI CAN PALET 185.779          3%

ELS BELLOTS 188.517          3%

	ELS BELLOTS II 907.859          15%

PI CARRER D'ALEMANYA 102.702          2%

PI SANTA MARGARIDA I 582.861          10%

PI SANTA MARGARIDA II 435.553          7%

	CAN PARELLADA INDUSTRIAL 590.876          10%

	PI COLOM II 238.998          4%

	PI CAN GUITARD 176.922          3%

PALAU SUD - CAN GUITARD 763.720          12%

	PALAU NORD 407.048          7%

SEGLE XX 185.499          3%

TOTAL 6.130.987       100%
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L’única informació que s’ha pogut obtenir sobre els consums industrials d’electricitat al municipi de 

Terrassa és la subministrada pel portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.  

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Consum-d-energia-el-ctrica-per-municipis-i-

sectors/8idm-becu 

En aquest portal s’indica que els consums industrials són, pels últims 8 anys registrats, els següents: 

 
Taula 5. Consums elèctrics al sector industrial al municipi de Terrassa. 

El que suposa un consum mitjà de 121.000 MWh/any al conjunt d’activitats industrials del municipi. 

Als polígons industrials no només hi ha activitat industrial i, per tant, hem volgut incloure també el 

sector terciari en aquesta estimació: 

 
Taula 6. Consums elèctrics al sector terciari al municipi de Terrassa. 

El consum elèctric mitjà dels sectors industrial i terciari al municipi de Terrassa en els últims anys 

dels quals tenim referència és de 409.000 MWh/any. 

 

3.3. Potencial de generació fotovoltaica als polígons industrials de 

Terrassa. 
A partir de les dades de superfície total ocupada per polígons industrials al municipi de Terrassa 

presentades a la Taula 4, i de la ràtio obtinguda a l’estudi de Can Petit de potència d’instal·lació 

fotovoltaica de  0,032 kWp/m2,   es fa una estimació de la capacitat de les cobertes industrials a Terrassa 

per a la instal·lació de mòduls fotovoltaics, i del seu potencial de generació d’energia elèctrica. Els 

resultats han sigut: 

Any Municipi Codi_Sector Descripcio_Sector Consum [kWh]

2013 TERRASSA 3 INDUSTRIAL 116.715.513

2014 TERRASSA 3 INDUSTRIAL 115.699.614

2015 TERRASSA 3 INDUSTRIAL 118.789.187

2016 TERRASSA 3 INDUSTRIAL 121.364.329

2017 TERRASSA 3 INDUSTRIAL 126.557.401

2018 TERRASSA 3 INDUSTRIAL 127.053.843

2019 TERRASSA 3 INDUSTRIAL 125.750.399

2020 TERRASSA 3 INDUSTRIAL 116.789.236

PROMIG 121.089.940

Any Municipi Codi_Sector Descripcio_Sector Consum [kWh]

2013 TERRASSA 6 TERCIARI 294.858.122

2014 TERRASSA 6 TERCIARI 284.508.099

2015 TERRASSA 6 TERCIARI 291.000.439

2016 TERRASSA 6 TERCIARI 293.070.774

2017 TERRASSA 6 TERCIARI 298.366.160

2018 TERRASSA 6 TERCIARI 301.198.250

2019 TERRASSA 6 TERCIARI 288.284.089

2020 TERRASSA 6 TERCIARI 252.339.942

PROMIG 287.953.234
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Taula 7. Potencial fotovoltaic estimat als polígons industrials de Terrassa. 

S’estima, per tant, una potència total fotovoltaica a instal·lar en el conjunt de les cobertes industrials 

de Terrassa de 198 MWp que generarien 267.698 MWh/any, un 65% de l’energia consumida als 

sectors industrial i terciari al municipi. 

  

POLÌGON
SUPERFICIE 

(m2)
% SUP

Potencia 

estimada 

(kWp)

Energia anual 

estimada 

(MWh/any)

FRANJA NORD 267.897          4% 8665 11697

CAN PETIT 354.203          6% 11456 15466

PI PUIGBARRAL 208.295          3% 6737 9095

	PI LA GR�PIA 84.584             1% 2736 3693

PI CAN GORGS 158.863          3% 5138 6936

SECTOR MONTSERRAT 136.955          2% 4430 5980

	PI CAN FARCAN 153.857          3% 4976 6718

PI CAN PALET 185.779          3% 6009 8112

ELS BELLOTS 188.517          3% 6097 8231

	ELS BELLOTS II 907.859          15% 29363 39640

PI CARRER D'ALEMANYA 102.702          2% 3322 4484

PI SANTA MARGARIDA I 582.861          10% 18851 25450

PI SANTA MARGARIDA II 435.553          7% 14087 19018

	CAN PARELLADA INDUSTRIAL 590.876          10% 19111 25799

	PI COLOM II 238.998          4% 7730 10435

	PI CAN GUITARD 176.922          3% 5722 7725

PALAU SUD - CAN GUITARD 763.720          12% 24701 33346

	PALAU NORD 407.048          7% 13165 17773

SEGLE XX 185.499          3% 6000 8099

TOTAL 6.130.987       100% 198295 267698
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4. ESTUDI PILOT DE CONSUMS I GENERACIÓ DELS 
INDUSTRIALS INTERESSATS EN EL PROJECTE  

L’ajuntament va a contactar amb el conjunt dels industrials existents al polígon Can Petit per a exposar-

les el projecte i demanar-les la seva col·laboració. Com a resultat, plantegem el present estudi amb: 

• 10 industrials al polígon industrial Can Petit. 

• 2 industrials als voltants del polígon industrial Can petit. 

4.1. Àrea d’influència del polígon industrial Can Petit 
A la següent imatge es pot veure l’àrea d’influència de 2 km al voltant del polígon, en la que s’inclouen 

tots els potencials consumidors/productors en cas de compartir l’energia de les instal·lacions 

fotovoltaiques. En aquesta àrea hi ha un important nombre d’habitatges, naus industrials i diferents 

instal·lacions municipals o públiques: Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç, Llar d'Infants L'Oreneta, 

Institut Jaume Cabré... També existeixen terrenys que podrien servir a la instal·lació de petits horts 

solars, tot i que això depèn de la seva titularitat i qualificació. 

 

Imatge 7. Polígon Can Petit, i la seva àrea d’influència de 2 km. 
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4.1.1. Consums industrials Polígon Can Petit i voltants 
Llistem a continuació els industrials interessats en el present estudi dins del polígon i voltants, i el seu 

consum anual: 

 
Taula 8. Resum consums anuals dels industrials interessats. 

El consum anual del conjunt dels industrials inclosos en l’estudi ha estat de 8.517,4 MWh. 

4.1.2. Estudi potencial FV  
S’ha fet la implantació de mòduls fotovoltaics a les cobertes dels industrials interessats amb el resultat 

total de 9.042 mòduls de 455 Wp i una potència total de 4,11 MWp: 

 
Taula 9. Resum estimació de potencia FV a instal·lar dels industrials interessats. 

Les empreses 2,4,10 i12, ja tenen instal·lats a les seves cobertes mòduls fotovoltaics. A l’estudi hem 

considerat la possibilitat de fer servir les seves cobertes a màxims i, per tant, la seva actual instal·lació, 

s’inclouria dins del total de la instal·lació en tots els casos menys en el de l’empresa 12 a causa de 

l’elevat consum que presenta, que, en conseqüència, és molt probable que aprofiti la major part de 

l’energia de l’actual instal·lació. 

A continuació es poden veure la distribució de mòduls a les diferents cobertes del polígon de Can Petit:4 

 

 

 

 
4 Per mantenir la privacitat dels industrials participants al present estudi, les posteriors imatges no presenten la informació 

corresponent. Se entregarà a l’ajuntament la informació original. 

Industrial CUPS Direcció Consum Anual 

1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 16,94 MWh

2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 6,64 MWh

3 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 133,98 MWh

4 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 201,91 MWh

6 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 21,99 MWh

7 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 143,37 MWh

8 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 48,50 MWh

9 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1382,77 MWh

10 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 120,57 MWh

11 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2609,65 MWh

12 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2485,02 MWh

15 xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1346,08 MWh

Consum Total 8517,41 MWh

Industrial CUPS Nª Mòduls
Potencia 

estimada

1 xxxxxx xxxxxx 120 54,60 kWp

2 xxxxxx xxxxxx 54 24,57 kWp

3 xxxxxx xxxxxx 64 29,12 kWp

4 xxxxxx xxxxxx 2085 948,68 kWp

6 xxxxxx xxxxxx 296 134,68 kWp

7 xxxxxx xxxxxx 132 60,06 kWp

8 xxxxxx xxxxxx 75 34,13 kWp

9 xxxxxx xxxxxx 1197 544,64 kWp

10 xxxxxx xxxxxx 128 58,24 kWp

11 xxxxxx xxxxxx 3094 1407,77 kWp

12 xxxxxx xxxxxx 997 453,64 kWp

15 xxxxxx xxxxxx 800 364,00 kWp

9042 4114 kWp
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- Àrea Verda:  

 

- Àrea Rosa 
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- Àrea Vermella: 

 

- Àrea Blava: 

 
Imatge 8. Distribució de mòduls a les diferents cobertes del polígon de Can Petit. 

S’inclouen en les següents imatges les implantacions de mòduls simulades sobre les cobertes dels dos 

industrials inclosos en l’estudi que estan dins de l’àrea d’influència de 2 km des del polígon de Can 

Petit i que, per tant, podrien participar en el projecte: 
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- Empresa 12: 

 
Imatge 9. Distribució de mòduls a les cobertes de l’empresa 12. 

En el cas de l’empresa 12 hem deixat una part de superfície sense ocupar a la coberta que 

actualment és de fibrociment, preveient la instal·lació de lucernaris en cas de renovació de la 

mateixa. 

- Empresa 9:  

 
Imatge 10. Distribució de mòduls a les cobertes de l’empresa 9. 
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5. CONFIGURACIÓ AUTOCONSUM COMPARTIT - 
COMUNITAT ENERGÈTICA  
Un dels objectius del present estudi és valorar la millor solució entre autoconsum compartit i 

comunitat energètica per al polígon industrial de Can Petit del municipi de Terrassa. 

S’ha de tenir en compte que a partir de la publicació de la Orden TED/1247/2021, de 15 de novembre, 

es modifica l’Annex I del RD 244/2019 inclouen els coeficients variables a l’autoconsum col·lectiu, el 

que vol dir que en un estudi més exhaustiu, amb corbes de càrrega dels diferents usuaris, es podrien 

millorar els resultats d’aprofitament d’energia autoconsumida, en poder repartir la generació hora a 

hora en funció del consum de cada participant. 

Aquesta opció de repartiment de coeficients variables queda fora de l’abast d’aquest estudi, per culpa 

de la seva complexitat i al fet que falten dades per al seu desenvolupament, però, es pot considerar 

que els resultats d’aprofitament de l’autoconsum obtinguts en el present estudi millorarien 

sensiblement.  

Cal comentar els següents punts respecte a l’elecció entre les dues figures plantejades en el present 

estudi, autoconsum compartit / comunitat energètica: 

• Governança. Encara que en els dos casos es pugui compartir l’energia generada, 

l’estructura d’una Comunitat energètica facilita la gestió i l’ampliació  del nombre d’usuaris 

de diferents tipologies: productors-consumidors, consumidors, productors, petits 

inversors, empreses, particulars..., i dona el control sobre l’energia als usuaris, que es 

poden agrupar al voltant de diferents figures administratives: associació, cooperativa... 

• Les polítiques de la Comunitat Europea volen fomentar la figura de la comunitat energètica 

i ja s’estan obrint convocatòries per subvencionar aquesta tipologia d’organització al 

voltant de l’autoconsum (p.ex. convocatòria CE Implementa de l’IDAE) 

• Actualment s’està desenvolupant la normativa que regularà les diferents figures al voltant 

del concepte de comunitat energètica, segons ja hem indicat a la part 1.2 Normativa. 

D’aquesta manera, de cara a fer els càlculs d’aprofitament de l’energia, diferenciarem en el present 

estudi entre aquestes dues opcions plantejant que la comunitat energètica podrà comptar amb 

consumidors residencials (que són part dels potencials consumidors existents al voltant dels 

polígons) per aprofitar millor l’energia generada, mentrestant l’autoconsum compartit es limitarà a 

compartir l’energia entre el grup inicial de productors. 

 

5.1. Polígon Can Petit i voltants 
En la següent taula es resumeixen les dades de generació i consum per a cada un dels usuaris del 

polígon,  com a base dels càlculs dels propers apartats.  
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Taula 10. Resum potencial generació i consum. 

5.1.1. Autoconsum compartit al polígon Can Petit 
Detallem en aquest apartat els resultats de la gestió de l’energia generada a les diferents instal·lacions, 

mitjançant l’opció d’autoconsum compartit per al conjunt d’industrials interessats.  

A continuació, es mostra una taula de repartiment dels coeficients pel cas d’estudi, treballada a partir 

de les dades disponibles en la confecció d'aquesta memòria amb l'objectiu de maximitzar 

l'aprofitament energètic. La taula mostra la configuració del repartiment de l'energia generada a cada 

instal·lació fotovoltaica respecte a les diferents empreses.  

 
Taula 11. Coeficients de repartiment de l’energia generada en autoconsum compartit 

Ubicació Ubicació Demanda

1 Empresa 1 1 Empresa 1

2 Empresa 2 2 Empresa 2

3 Empresa 3 3 Empresa 3

4 Empresa 4 4 Empresa 4

5 Empresa 6 5 Empresa 6

6 Empresa 7 6 Empresa 7

7 Empresa 8 7 Empresa 8

8 Empresa 9 8 Empresa 9

9 Empresa 10 9 Empresa 10

10 Empresa 11 10 Empresa 11

11 Empresa 12 11 Empresa 12

12 Empresa 15 12 Empresa 15

Potència Generació

136,2 kWp

60,7 kWp

70,4 MWh

31,7 MWh

37,5 MWh

1342,7 MWh

170,2 MWh

75,9 MWh

16,9 MWh

6,6 MWh

134,0 MWh

201,9 MWh

55,2 kWp

24,8 kWp

29,4 kWp

959,1 kWp

44,0 MWh34,5 kWp

22,0 MWh

143,4 MWh

48,5 MWh

 Total  Total4159,3 kWp 5653,4 MWh

458,6 kWp 573,3 MWh 2485,0 MWh

368,0 kWp 469,2 MWh 1346,1 MWh

8517,4 MWh

550,6 kWp 770,9 MWh 1382,8 MWh

58,9 kWp 75,1 MWh 120,6 MWh

1423,2 kWp 1992,5 MWh 2609,7 MWh

Instal·lacions Fotovoltaiques Usuaris
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Amb els coeficients establerts, la generació simulada per cadascuna de les instal·lacions fotovoltaiques 

i els consums dels diferents industrials, els resultats obtinguts per l’autoconsum compartit han sigut:  

 
Taula 12. Principals resultats de l’opció d’autoconsum compartit. 

Segons es pot veure a la taula anterior, en termes globals es genera un 66% de l’energia total 

consumida pel conjunt dels industrials participants en l’estudi. Del total de l’energia generada, amb el 

repartiment de coeficients plantejat, un 63% s’aprofita directament per l’autoconsum i la resta de 

l’energia es compensaria directament en factura o es pagaria com a excedents.  Amb l’energia 

generada a les instal·lacions plantejades s’obté un 42% de cobertura renovable en forma 

d’autoconsum directe. 

5.1.2. Comunitat energètica al polígon Can Petit 
Dins de l’opció de comunitat energètica s’ha inclòs la possibilitat de compartir energia amb altres 

consumidors de les proximitats del projecte, que, segons ja hem anticipat i es pot veure a la imatge 

que mostra l’àrea d’influència dels 2 km respecte al polígon Can Petit, inclou nombrosos habitatges i 

equipaments municipals o públics, i altres edificis industrials. 

La següent simulació l’hem fet compartint un 25% de l’energia generada a les cobertes del polígon 

amb els habitatges propers.  

Amb aquestes premisses els coeficients de repartiment han sigut: 
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Taula 13. Coeficients de repartiment de l’energia generada en comunitat energètica. 

 

En els habitatges particulars, que es calculen en 250, s’estima un consum de 3,5 MWh/any i un 

aprofitament FV d’1,5 MWh/any.  

Els resultats obtinguts per l’autoconsum compartit han sigut en aquest cas:  

 
Taula 14. Principals resultats de l’opció de comunitat energètica per als industrials. 
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Taula 15. Principals resultats de l’opció de comunitat energètica per als habitatges. 

 

Finalment, els resultats obtinguts en el conjunt de la Comunitat energètica serien: 

 
Taula 16. Resum resultat de l’opció de comunitat energètica. 

 

L’aprofitament en autoconsum seria, per tant, d’un 76% de l’energia generada, amb un total de 

cobertura renovable dels usuaris de la comunitat d’un 36%. 

5.1.3. Conclusions  
En la següent taula es resumeixin els principals resultats de les dues modalitats comparades: 

  
Taula 17. Comparatiu dels resultats entre autoconsum compartit i comunitat energètica. 

 

El principal resultat obtingut en aquest cas és que l’aprofitament energètic en autoconsum serà un 

13% superior en el cas de crear una comunitat energètica respecte a implementar un autoconsum 

compartit entre els diferents industrials participants en l’estudi, el que redundarà molt positivament 

en l’amortització de les diferents inversions. Aquest resultat és fruit de la hipòtesi plantejada en el cas 

de la CE de compartir un 25% de l’energia amb habitatges particulars, però, es podrien plantejar la 

inclusió de més participants com a consumidors, el que milloraria encara més l’aprofitament de 

l’autoconsum. 

66%

COMUNITAT ENERGÈTICA 11805,4 5653,4 4269,9 36% 76% 48%

-2098,5

-1383,5

AUTOCONSUM COMPARTIT 8517,4 5653,4 3554,9 42% 63%

Demanda 

[MWh]

Generació FV  

[MWh]

Autoconsum 

[MWh]

Cobertura 

Renovable

Energia FV 

Aprofitada

Reducció 

emissions CO2

Excedents 

[MWh]
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6. CREACIÓ D’UN AUTOCONSUM COMPARTIT  

La figura de l’autoconsum compartit d’energia d’origen renovable es regula al RD 244/2019.  

Els passos a seguir per tal de posar en marxa un autoconsum compartit són: 

• Una vegada executades les instal·lacions fotovoltaiques, es legalitzaran en l’opció 

d’Autoconsum compartit, donant informació dels CUPS dels subministraments amb els 

quals es compartirà l’energia i els coeficients de repartiment siguin coeficients fixes o 

variables.  

• Cada instal·lació fotovoltaica legalitzada com autoconsum compartit tindrà un comptador 

de generació que possibilitarà a distribuïdora tenir la producció hora a hora, i així poder 

aplicar el repartiment de l’energia entre els participants. 

• A la posada en marxa de la instal·lació, cadascun dels participants en l’autoconsum 

compartit, comunicarà a la seva comercialitzadora amb què estigui contractat el 

subministrament, les dades de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, per tal que es 

comenci a facturar l’energia generada.  

• Caldrà signar un contracte entre els diferents participants en l’autoconsum compartit on 

es fixin les condicions del compartiment d’energia, coeficients, tarifes d’energia en cada 

cas... 

• Finalment, cada propietari d’instal·lació fotovoltaica que comparteix energia, facturarà als 

altres integrants de l’autoconsum compartit, l’energia subministrada al preu estipulat  per 

contracte. 
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7. CREACIÓ D’UNA COMUNITAT ENERGÈTICA 
7.1. Procés de creació d’una comunitat energètica 
Dins de la creació d’una comunitat energètica es treballaria en dos vessants, per una banda, tot el que 

és relatiu a l’autoconsum energètic, i per l’altre, el model jurídic i administratiu que gestionarà les 

relacions entre els socis.  

7.1.1. Autoconsum energètic 
El model d’explotació de les instal·lacions fotovoltaiques dins d’una comunitat energètica és el 

d’autoconsum compartit, exactament el mateix que el descrit en l’apartat 6 i, per tant, s’actuarà de la 

mateixa manera, i seguin els mateixos passos i condicionants normatius. 

7.1.2. Gestió de la comunitat energètica 
Les possibilitats al voltant del procés de creació d’una comunitat energètica són nombroses i estan en 

vies de desenvolupament, a causa de la baixa definició normativa i a què de moment no hi ha gaire 

experiència pràctica de projectes que estiguin en funcionament. 

Els passos a seguir per a la creació d’una organització que gestioni una comunitat energètica seran: 

• Difusió del projecte. És molt important poder comptar amb un nombre elevat d’usuaris 

per tal de fer viable un projecte d’aquest tipus. Per aquesta raó, és rellevant poder fer 

difusió del projecte entre els potencials usuaris. 

• Decisió sobre la figura jurídica que gestionarà la comunitat energètica. Dins dels projectes 

en els quals s’està treballant actualment, la figura més utilitzada és la d’associació, per la 

seva simplicitat i flexibilitat, encara que hi ha altres que es podrien utilitzar (cooperativa, 

consorci…).  

• Model de negoci. A partir de la decisió del tipus d’organització que gestionaria la 

comunitat, s’hauria de fer un estudi del model de negoci de la comunitat, per analitzar la 

seva viabilitat.  

• Altres punts a tenir en compte: 

✓ Decisió sobre la tipologia d’usuaris i els seus vincles amb la comunitat: productors-

consumidors, exclusivament consumidors, inversors, llogaters de cobertes... 

✓ Decisió sobre la propietat de les instal·lacions: si és dels usuaris o de la comunitat, i 

durant quant temps. 

✓ Definició dels estatuts que regularan l’organització. Aquests estatuts podran ser 

modificats pels socis de la comunitat amb posterioritat a la creació d’aquesta, però 

és important partir d’una estructura tan sòlida com sigui possible per a evitar 

conflictes que puguin afectar el seu desenvolupament.  

• Per culpa de la complexitat jurídica de tot el procés de creació de la comunitat energètica, 

es recomana la contractació d’assessorament legal d’experts en la matèria. 

• Per a la gestió energètica de l’autoconsum compartit seria convenient que la comunitat 

energètica comptés amb l’assessorament tècnic d’especialistes en la matèria, que podria 

ser una figura externa o interna, depenen del volum d’energia que gestioni la comunitat. 

Aquesta figura hauria de treballar almenys en els següents punts:  

✓ Optimitzar l’ús de l’energia autoconsumida dins de la comunitat. 

✓ Negociar la millor solució per a la venda dels excedents energètics.  

✓ Calcular anualment els coeficients amb els quals es compartirà l’energia. 
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✓ Negociació d’opcions per a optimitzar l’execució de les instal·lacions fotovoltaiques: 

compra conjunta de materials per a les instal·lacions fotovoltaiques, licitacions 

públiques i/o privades... 

Aquesta figura de gestor energètic podria estar englobada dins dels treballs d’operació i 

manteniment de les instal·lacions. 

• Beneficis dels socis: tots els usuaris d’una comunitat energètica haurien de tenir beneficis 

per la seva participació en la comunitat energètica. En el conjunt dels casos millorarà la 

resiliència dels usuaris en l’àmbit de l’energia i els permetrà poder accedir a altres serveis 

en el futur. Descrivim a continuació alguns dels beneficis obtinguts pels usuaris més 

habituals: 

✓ Institucions públiques: energia més econòmica pels seus edificis, fomentar el 

desenvolupament de les energies renovables i facilitar el compliment dels objectius 

de reducció d’emissions marcats per a l’any 2030, desenvolupar mecanismes per a 

treballar la lluita contra la pobresa energètica, facilitar l’accés dels ciutadans a la 

participació en el desenvolupament de les energies renovables... 

✓ Generadors-consumidors: energia més econòmica, millor preu de venda de l’energia 

no aprofitada per al mateix autoconsum, possibles beneficis en la compra conjunta 

de materials per a les instal·lacions fotovoltaiques... 

✓ Consumidors: part de l’energia del seu consum serà més econòmica respecte a la 

xarxa elèctrica i amb un preu estable... 

✓ Inversors: beneficis econòmics, possibilitat de participar en projectes d’energies 

renovables sense disposar de cobertes... 

✓ Llogaters de cobertes: beneficis del lloguer de les cobertes, compra d’energia més 

econòmica a la comunitat, possibilitat futura de compra de la instal·lació fotovoltaica 

a la comunitat... 

• Obligacions dels socis: les obligacions dels socis es determinaran en els estatuts i s’hauran de 

pactar conjuntament.  

7.2. Model d’explotació dins d’una comunitat energètica 
Partint de la base de la presència d’instal·lacions d’autoconsum, la següent figura presenta un esquema  

resum del que es pot fer dintre d’una comunitat energètica: 

 
Imatge 11. Esquema de possibilitats d’explotació en una comunitat energètica. 
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Partint d’una instal·lació fotovoltaica en coberta i en funció del destí de l’energia de la mateixa es 

podria: 

• Autoconsumir l’energia de manera directa en la mateixa nau. 

• Abocar-la a xarxa (amb venda o compensació). Sigui amb tota l’energia o amb els 

excedents. 

• Autoconsumir de manera compartida, amb les bases marcades al RD244/2019. 

Per altra banda, des del punt de vista de la inversió la instal·lació pot fer-se amb inversió pròpia o fer-

se amb capital de tercers. 

En molts d’aquests casos s’hauran d’establir contractes amb relació de l’energia entregada, coneguts 

per PPA. Un PPA és un acord o contracte de compravenda d'energia a llarg termini entre un 

desenvolupador renovable i un consumidor. 

A continuació es presenten dues opcions en el cas de propietaris de les cobertes dintre d’una 

comunitat energètica. No són úniques, però poden servir de base per a altres propostes: 

 

1. El propietari faria la seva pròpia instal·lació de la qual en destinaria una part pel seu propi 

ús i l’altre per a ús compartit.  

En aquest cas el paper de la comunitat energètica seria el de localitzar i vendre l’energia amb 

autoconsum compartit de manera que permetés pagar l’energia al privat a un preu més elevat que el 

del pool i permetés a la comunitat quedar-se amb un petit marge. 

L’esquema seria el següent: 

 
Imatge 12. Esquema de possibilitats d’explotació en cobertes privades: Inversió propietari. 

2. L’empresa propietària no vol fer-se càrrec de la inversió i és la comunitat energètica qui se’n 

fa càrrec. 

En aquest cas com a usuari l’empresa que realitza la cessió té el mateix preu que la resta d’usuaris 

però, té un benefici afegit d’un lloguer per valor de 10 €/MWh del total de l’energia generada. 
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En els dos casos l’excedent que es generi serà venut a la xarxa a través de la comercialitzadora a raó 

de 45 €/MWh. 

L’esquema de resum seria el següent: 

 
Imatge 13. Esquema de possibilitats d’explotació en cobertes privades: Lloguer de cobertes. 

7.3.  Beneficis d’una Comunitat Energètica 
El conjunt dels usuaris d’una comunitat energètica aconseguirà importants beneficis, incloent-hi 

l’ajuntament: 

• Reducció de la despesa energètica.  

• Resiliència davant de canvis en el mercat energètic.  

• Obtenció de subvencions i beneficis, no només en el camp de la generació, sinó també per 

a altres iniciatives potencials vinculades a la comunitat com és la càrrega de vehicle 

elèctric, l’eficiència energètica, instal·lacions tèrmiques....  

  

Pàgina 30
Codi Segur de Verificació (CSV): 907619e05f804436df0f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



  31 

 

8. ANÀLISI ECONÒMICA 
A continuació es fa una anàlisi econòmica de les diferents opcions, autoconsum compartit i comunitat 

energètica, per al cas d’estudi. 

Les instal·lacions de generació planejades en aquest polígon representen un total d’inversió estimat 

en 1.618.740 €, segons es desglossa en la següent taula: 

 
Taula 18. Despeses d’inversió. 

 

En termes globals, com a benefici es tindran la venda d’excedents a xarxa, i l’estalvi de l’energia per a 

cada tipologia de consumidor, que presentarà, per tant, 4 modalitats diferents: 

• Autoconsum directe amb consumidors amb tarifa 2.0, amb preu valorat en 150 €/MWh. 

• Autoconsum compartit amb consumidors amb tarifa 3.0, amb preu de venda a 120 

€/MWh. 

• Autoconsum individual per a 6.1 a 85 €/MWh. 

• Resta: venda a xarxa energia a 45 €/MWh. 

S’haurien de tenir en compte dues despeses: 

• Despeses operatives. Estimades en 12 €/MWh.  

• En cas que algun dels industrials no volgués fer la inversió, s’hauria de tenir en compte el 

cost de lloguer de coberta, valorat en 10 €/MWh de l’energia generada en aquesta coberta. 

A continuació, s’analitzen els dos casos estudiats. 

8.1. Autoconsum CAN PETIT 
En el cas de l’autoconsum compartit, com ja s’ha comentat anteriorment, només es tenen en compte 

com a consumidors, els industrials que generen energia. En aquest cas, la distribució de beneficis serà: 

Ubicació Potencia Pressupost Especific Generació

Empresa 1 55,2 kWp 55.200,00 €             1,0 €/kWp 70,4 MWh

Empresa 2 24,8 kWp 29.808,00 €             1,2 €/kWp 31,7 MWh

Empresa 3 29,4 kWp 35.328,00 €             1,2 €/kWp 37,5 MWh

Empresa 4 959,1 kWp 863.190,00 €           0,9 €/kWp 1342,7 MWh

Empresa 6 136,2 kWp 122.544,00 €           0,9 €/kWp 170,2 MWh

Empresa 7 60,7 kWp 60.720,00 €             1,0 €/kWp 75,9 MWh

Empresa 8 34,5 kWp 41.400,00 €             1,2 €/kWp 44,0 MWh

Empresa 9 550,6 kWp 495.558,00 €           0,9 €/kWp 770,9 MWh

Empresa 10 58,9 kWp 58.880,00 €             1,0 €/kWp 75,1 MWh

Empresa 11 1423,2 kWp 1.280.916,00 €        0,9 €/kWp 1992,5 MWh

Empresa 12 458,6 kWp 412.758,00 €           0,9 €/kWp 573,3 MWh

Empresa 15 368,0 kWp 331.200,00 €           0,9 €/kWp 469,2 MWh

TOTAL 4159,3 kWp 1.618.740 €        5653,4 MWh

Instal·lacions Fotovoltaiques
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Taula 19. Ingressos Autoconsum compartit. 

 

En aquest cas, el marge net seria de 355.452,55 €/any, i respecte a la inversió, presentaria un retorn 

simple a 4,6 anys. 

8.2. Comunitat energètica  
Diferenciant el tipus de consumidor els resultats anuals seran: 

 
Taula 20. Ingressos CE. 

 

Per tant, el marge net seria de 454.061,92 €/any, i el retorn simple de la inversió seria a 3,6 anys. 

Des de la visió d’una comunitat energètica on el benefici ha de destinar-se als usuaris finals, un cop 

generat la rendibilitat de la inversió inicial es podria abaixar el preu de l’energia per mantenir un marge 

net inferior i d’aquesta manera traslladar el benefici als usuaris. 

8.3. Operació i manteniment 
Un dels costos descrits en els anteriors apartats és el d’operació i manteniment de les instal·lacions 

fotovoltaiques. 

Les feines d’operació i manteniment en tot cas serien: 

8.3.1. Operació 
Com a tasques d’operació d’una planta fotovoltaica es realitzaran les següents: 

• Configuració d’alarmes que permetin la detecció d’errors. En particular: 

o Desviacions del performance rate. 

o Desviacions entre producció d’inversors. 

• Simulació prèvia de la producció prevista. 

Tipus Energia % Energia Preu Total

2.0 0% 150 €/MWh -  €                

3.0 762,7 MWh 13% 120 €/MWh 91.526,66 €    

6.1 2792,2 MWh 49% 85 €/MWh 237.335,57 €  

Excedents 2098,5 MWh 37% 45 €/MWh 94.430,71 €    

Ingrés total 5653,4 MWh 423.292,94 €  

O&M 12,0 MWh 67.840,39 €-    

TOTAL BENEFICI ANUAL 355.452,55 €  

AUTOCONSUM COMPARTIT CAN PETIT

Tipus Energia % Energia Preu Total

2.0 1117,1 MWh 20% 150 €/MWh 167.565,00 €  

3.0 688,4 MWh 12% 120 €/MWh 82.606,78 €    

6.1 2464,4 MWh 44% 85 €/MWh 209.473,20 €  

Excedents 1383,5 MWh 24% 45 €/MWh 62.257,50 €    

Ingrés total 5653,4 MWh 521.902,49 €  

O&M 12,0 MWh 67.840,57 €-    

TOTAL BENEFICI ANUAL 454.061,92 €  

COMUNITAT ENERGÈTICA CAN PETIT
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De manera trimestral es procedirà a la verificació de la instal·lació en els següents termes: 

• Revisió tècnica. Càlcul de generació produïda comparada amb l’esperada  

• Revisió econòmica. Càlcul d’estalvis produïts comparats amb els previstos. Es considerarà 

l’energia autoconsumida i els excedents venuts. 

• Revisió facturació. Es revisarà l’energia facturada com a excedents. 

• Revisió legal. Si aplica, es revisarà la situació legal de la instal·lació. Es farà en el cas que 

s’hagi rebut alguna comunicació o que es tingui notícia d’alguna novetat legal que hi 

apliqui. 

• Elaboració informe. Tot plegat quedarà reflectit en un informe que es lliurarà 

trimestralment. 

8.3.2. Manteniment 
Dues vegades a l’any comprovació preventiva completa a escala elèctrica i mecànica: 

• Estat dels mòduls. Revisió visual i detecció d’anomalies físiques dels mòduls, eliminació de 

punts calents, estat de fixació dels mòduls, restabliment (si pertoca) de connexions... 

• Estructura de suport. Revisió i reprémer del sistema d’ancoratge i de l’estructura de suport 

(dilatacions, sobrecàrregues...). 

• Funcionament del camp fotovoltaic. Revisió de les sèries del camp fotovoltaic (tensió en 

circuit obert, intensitat de curtcircuit, intensitat en circuit tancat, tensió de les sèries en 

paral·lel...). 

• Comprovació de l’estat dels inversors. Estat físic, revisió de possibles alarmes, connexions. 

El cost aproximat que s’ha posat en tots els casos és de 12 €/MWh, i que és pel fet que encara que els 

treballs per a un autoconsum compartit haurien de ser menors que per a una comunitat energètica, el 

normal és que en l’autoconsum compartit cada titular d’instal·lació gestioni aquestes operacions, i en 

una comunitat energètica la gestió conjunta de totes les instal·lacions es podria negociar a la baixa 

quan el nombre d’instal·lacions i energia a gestionar sigui gran. 

8.4. Subvencions 
No s’han tingut en compte bonificacions d’IBI ni potencials subvencions que es podrien gaudir en cas 

de portar a terme aquests tipus d’instal·lacions d’energies renovables. És important destacar que la 

Unió Europea vol fomentar el desenvolupament de comunitats energètiques, i ja s’han posat en marxa 

convocatòries d’ajuts en aquest sentit,  i s’esperen de noves en un futur pròxim. 

Aquestes subvencions, no només són en el camp de la generació, sinó també per a altres iniciatives 

potencials vinculades a la comunitat com és la càrrega de vehicles elèctrics, l’eficiència energètica, les 

instal·lacions tèrmiques.... 
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9. EL ROL DE L’AJUNTAMENT 
El principal rol de l’ajuntament seria com a catalitzador del procés de creació de la comunitat 

energètica. Una comunitat energètica és un concepte encara en desenvolupament, difícil d’explicar i 

fins i tot d’entendre els seus beneficis. La presència de l’ajuntament en la creació i desenvolupament, 

milloraria la confiança dels diferents usuaris potencials i, per tant, facilitaria l’èxit de la iniciativa. 

Avui en dia, és difícil imaginar una iniciativa d’aquestes característiques sense la presència d’una 

organització prèvia, tipus, associació d’industrials d’un polígon, cooperativa..., i, en conseqüència, la 

presència d’alguna entitat publica, en aquest cas, l’ajuntament, és molt  important com a iniciador, i 

com aglutinador de la gran diversitat de potencials usuaris d’una comunitat: residencials, públics, 

industrials...  

L’ajuntament podria tenir un rol destacat participant en la comunitat energètica en la part de la 

generació, aprofitant les seves cobertes, el que generaria un benefici considerable en autoconsumir 

l’energia generada, i per tant reduint la despesa energètica i l’impacte en emissions de les seves 

instal·lacions.  

L’ajuntament té un benefici rellevant en la lluita contra la pobresa energètica, en poder incloure com 

a consumidors de la comunitat energètica les llars en aquestes circumstàncies, reduint el cost 

d’aquesta despesa. 

En aquests moments d’emergència climàtica, l’ajuntament ha d’afavorir i fomentar l’impuls 

d’iniciatives que faciliten l’aprofitament màxim de les cobertes existents en el seu municipi, no només 

les de titularitat municipal, per tal d’arribar a la reducció global de les emissions de GEH un 55% (segons 

l’acord Green Deal) objectiu principal de cara a l’any 2030.  
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10. CONCLUSIONS 
El potencial de generació d’instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes industrials del polígon Can Petit  

de Terrassa s’ha estimat en 15,5 GWh/any. L’aprofitament d’aquest potencial podria suposar un gran 

benefici no només a les empreses implicades, sinó també a la resta dels ciutadans, i una eina 

imprescindible per a reduir les emissions de gases d’efecte hivernacle (GEH) del municipi. 

De les dues opcions estudiades en el present document, autoconsum compartit o comunitat 

energètica, destaquem: 

• L’autoconsum compartit pot ser igual de beneficiós que la comunitat energètica en aquells 

casos en els quals el nombre d’associats sigui reduït, i no hi hagi possibilitats o intenció de 

créixer, i es pugui aprofitar un percentatge elevat de la generació en autoconsum.  

• La comunitat energètica té sentit si neix amb l’objectiu de créixer. La gestió i administració 

de la comunitat ja suposarà unes despeses què, sense un nombre mínim de socis podria 

no ser cap benefici respecte a la iniciativa individual o d’autoconsum compartit. 

• El conjunt dels usuaris d’un autoconsum compartit i d’una comunitat energètica podrà 

aconseguir importants beneficis, amb la reducció de la despesa energètica i l’increment de 

la resiliència davant de canvis en el mercat energètic. 

• La comunitat energètica plantejada en aquest estudi, podria servir com a projecte pilot al 

municipi, amb l’objectiu que s’afegeixin més usuaris en el futur.  

• La Unió Europea vol fomentar el desenvolupament de comunitats energètiques, i ja s’han 

posat en marxa convocatòries d’ajuts en aquest sentit,  i s’esperen de noves en un futur 

pròxim. Aquestes subvencions, no només són en el camp de la generació, sinó també per 

a altres iniciatives potencials vinculades a la comunitat com és la càrrega de vehicles 

elèctrics, l’eficiència energètica, les instal·lacions tèrmiques...  

L’ajuntament té un paper crucial com a iniciador de la comunitat energètica. A falta d’altres 

associacions privades del tipus industrial, cooperatives..., la presencia d’una entitat pública que 

prengui la iniciativa és essencial per a possibilitar que s’iniciï el procés de creació d’una comunitat 

energètica. 

La participació de l’ajuntament en una comunitat energètica podria tenir importants beneficis per a 

l’ajuntament, en reduir la despesa energètica, per exemple, com a eina en la lluita contra la pobresa 

energètica. 
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